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Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella TOE-hankkeen hybridienergia-
kontin hakepolttimen automaatio-ohjaus. Ohjauksen avulla tavoitellaan 
hybridilämpöjärjestelmän energiatuotannon tehokkuutta maksimoimalla 
auringon säteilystä kerättyä lämpöenergia ja minimoimalla hakepoltti-
mella tuotettua lisälämpöenergiaa hienosäätämällä polttoprosessia perin-
teisen jaksotuspolton sijaan.  
 
Opinnäytetyössä tarkastellaan paikallisen pienlämmöntuotannon merki-
tystä kansantaloudellisesti, osana kansallista omavaraisuutta sekä ratkai-
suna tulevaisuuden energiantarpeisiin. Biopolttoaineista tarkastellaan pel-
lettityyppisten lämmönlähteiden ominaisuuksia paloprosessin ennakoita-
vuuden ja hallittavuuden vuoksi.  
 
Lopuksi opinnäytetyössä esitetään periaatteet hakepolttimen automati-
soimiseksi. Ratkaisussa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että se on 
laitteisto tai järjestelmäriippumaton, jolloin se on helposti sovitettavissa 
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The aim of this thesis project was to design the automation control of the 
wood chip boiler of the hybrid energy container built in the TOE project. 
The aim of the automation was to achieve efficiency in the energy produc-
tion of the hybrid thermal system by maximizing the heat energy collected 
from solar radiation and by minimizing the added heat produced by the 
biomass, by fine-tuning the burning process in the wood chip boiler instead 
of using conventional timer-based burning. 
 
This thesis examines the significance of a local small-scale heat economy, 
as part of national self-sufficiency and as a solution to future energy needs. 
Pellet-type biofuels are considered here as heat sources due to their qual-
ities as to the predictability and controllability of the burning process. 
 
Finally, the thesis presents the principles for automating a wood chip 
burner. In the solution, special attention was paid to the fact that it is hard-
ware or system-independent, making it easily adaptable from industrial 
automation systems to lightweight DIY devices.  
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BC  eli musta hiili. Tällä tarkoitetaan voimakkaasti valoa sitovia hiuk-
kasia, joissa on runsaasti epäorgaanista hiiltä. Musta hiili on peräi-
sin epätäydellisestä palamisesta. Yleisiä päästölähteitä ovat die-
selajoneuvot, puunpoltto ja laivaliikenne. Musta hiili on pienhiuk-
kasten (PM2.5) kokoluokkaa. 
 
CHP  Sähkön ja lämmön yhteistuotanto. Tulee sanoista Combined Heat 
and Power. 
 
CO  eli hiilimonoksidi tai häkä on hiilen ja hapen yhdiste. Se on hajuton, 
väritön, myrkyllinen, reaktioherkkä ja erittäin helposti syttyvä 
kaasu. Sitä syntyy, kun hiili tai hiiltä sisältävät aineet palavat epä-
täydellisesti eli liian vähäisessä happimäärässä. 
 
ILP  Ulkoilma-ilmalämpöpumppu kerää lämpöä ulkoilmasta ja siirtää 
lämmön lämpöpumpun avulla talon sisällä olevalla yksikön kautta 
sisäilmaan. Laitteistoa voidaan käyttää myös sisäilman jäähdyttä-
miseen kääntämällä prosessin suunta päinvastaiseksi. 
 
IPCC  Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli on poliittisen päätök-
senteon tueksi vuonna 1988 perustettu ilmastotieteen johtavista 
asiantuntijoista koottu elin, jonka tehtävänä on koota ja arvioida 
ihmisen aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä ja sen vaikutuksia 
koskevaa tieteellistä tietämystä. 
 
KAISU  Suomen valtion keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunni-
telma 
 
MLP  Maalämpöpumppu kerää lämpöä maahan poratuista lämpökai-
voista lämpöpumpun avulla lämmitys- ja käyttöveteen tai sisäil-
maan erillisen sisäyksikön välityksellä. 
 
PAH  tarkoittaa polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä jotka ovat yhteen 
liittyneistä aromaattisista renkaista koostuvia hiilivetyjä. Lyhenne 
tulee sanoista polycyclic aromatic hydrocarbons. PAH-yhdisteitä 
syntyy, kun orgaaninen aine, esimerkiksi puu, palaa epätäydelli-
sesti. Monet PAH-yhdisteet aiheuttavat syöpää tai mutaatioita. 
 
PILP  Poistoilmapumppu kesää lämpöä rakennuksen poistoilmasta ja 
siirtää lämpöpumpun avulla lämmön lämmitys- tai käyttöveteen. 
(PILP) 
 
PILTTI  Yhteisprojekti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Suomen 
ympäristökeskuksen (SYKE) ja Ilmatieteen laitoksen (FMI) yhteinen 
projekti keskittyen aiheeseen: Pienhiukkasten lähipäästöjen ter-






PM2.5  tarkoittaa pienhiukkasia, joiden läpimitta on alle 2,5 mikrometriä. 
Näitä pienhiukkasia vapautuu muun muassa palamisprosessissa, 
liikenteestä ja joistain teollisuusprosesseista. Pienhiukkasilla on 
haitallisia terveysvaikutuksia. 
 
PPA  Power Purchase Agreement. PPA-sopimuksella tarkoitetaan pitkä-
aikaista sähkönostosopimusta, jossa tyypillisesti suuri sähkönkäyt-
täjä tai joukko pienempiä sähkönkäyttäjiä sopii ostavansa sähkön-
tuottajalta tietyn määrän sähköä sopimuksen mukaiseen hintaan 
esimerkiksi 10-20 vuoden ajan. 
 
SULPU  Suomen lämpöpumppuyhdistys, jonka tarkoituksena on valvoa 
lämpöpumppualalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yh-
teisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä 
välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyk-
siä 
 
TOE Tarkalla ohjauksella energiatehokkuutta. Pirkanmaan liiton ja Hä-
meen ammattikorkeakoulun yhteishanke, jonka erityistavoite on 
uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämi-
nen. 
 
UVLP  Ulkoilma-vesilämpöpumppu kerää lämpöä ulkoilmasta ja siirtää 
lämmön lämpöpumpun avulla lämmitys- ja käyttöveteen. 
 
VOC  tarkoittaa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Lyhenne tulee sanoista 
Volatile organic compound. Niiden yhdisteiden kiehumispiste on 
alle 250 °C ja osa näistä on kaasuja jo huoneenlämmössä. Ne liu-









Opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa Tarkalla Ohjauksella Energiate-
hokkutta (TOE) -hankkeessa suunniteltuun hybridienergiakonttiin liitetyn 
hakepolttimen säätöohjaus. Hakepolttimen aikajaksotuspolttoon perus-
tuva toimintaprosessi on tarkoitus korvata jatkuvasäätöisellä polttopro-
sessilla, millä mahdollistetaan tarpeen mukainen lisälämpöenergian tuo-
tanto hybridienergia systeemiin. Tämän toteuttamiseksi polttoaineen 
syöttö tulee muuttaa tehotarpeen mukaan säätyväksi. Haitallisten palo-
kaasujen pienentämiseksi ohjausjärjestelmän tulee seurata jäännöshapen 
määrää ja säätää ilmansyöttöä saamansa anturitiedon mukaan. 
 
TOE-ohjausjärjestelmän avulla tavoiteltiin hybridilämpöjärjestelmän koko-
naisenergiatuotannon tehokkuutta maksimoimalla auringon säteilystä ke-
rätyn lämpöenergian käyttöä ja minimoimalla hakepolttimella tuotettua li-
sälämpöenergiaa. TOE-hanke oli Pirkanmaan liiton ja Hämeen ammattikor-
keakoulun yhteishanke, jonka erityistavoite oli uusiutuvan energian ja 
energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen ja oli osa Toimintalinja 2:ta 
(EAKR). 
 
TOE-hanke tavoitteli uusia keinoja energiatehokkuuden edistämiseen 
omakotitalo-, maatila- ja kylämittakaavassa. Hanke perustui uusiutuvien 
energialähteiden käyttöön ja hybridiohjausjärjestelmän suunnitteluun, 
testaukseen ja rakentamiseen. Hanke tähtäsi fossiilisten polttoaineiden 
vähentämiseen ja uusiutuvien energialähteiden tehokkaampaan hyödyn-
tämiseen.  Kun energian tuotannossa käytetään älykästä ohjausta, voidaan 
käytettävistä energianlähteistä valita vähähiilisin ja ekologisin energia-
lähde. Ohjausjärjestelmä tekee päätöksen järjestelmään liitettyjen antu-
reiden ja ulkoisten tietolähteiden perusteella, milloin mikäkin energia-
lähde on soveliain. (ELY-keskus, 2019) 
 
Opinnäytetyössä esitetään periaate hakepolttimen automatisoimiseksi. 
Ratkaisussa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että se ei ole sidonnai-
nen käytettyihin laitteisiin tai valittuun automaatiojärjestelmään. Tämä 
mahdollistaa esitettyjen periaatteiden käyttämisen polttoprosessin ohjaa-
misen muissakin kiinteitä biopolttoaineita käyttävissä järjestelmissä. 
2 LÄHIENERGIAN MAHDOLLISUUDET SUOMESSA 
Suomessa huomioonotettavia lähienergianmuotoja ovat aurinkoenergia, 
bioenergia, lämpöpumput ja niiden sovellukset sekä tuuli- ja vesivoima. 





minen mahdollistaa energiantuotannosta syntyvän hiilijalanjäljen pienen-
tämistä. Näiden energiamuotojen hyödyntäminen on kansainvälisten ja 
Suomen valtion asettamien ilmastotavoitteiden mukaisia. Suomen ilmas-
tostrategiassa tavoitellaan vuoteen 2030 mennessä energiankäytössä 38 
% osuutta uusiutuville energianlähteille. 
 
Tilastokeskuksen mukaan asuntojen lämmittämisen energialähteiden kes-
kinäisessä osuudessa on tapahtunut pienoista muutosta vuoden 2008 ja 
2016 välillä. Merkittävin muutos on tapahtunut öljylämmityksen ja lämpö-
pumppujen välillä, mikä näkyy kuvassa 1. Öljyn käyttö on lähes puolittunut, 
kun taas lämpöpumppujen käyttö on samassa ajassa yli kaksinkertaistunut. 
(Rouhiainen V., 2018) 
 
 
Kuva 1. Lämmitysenergian osuudet vuonna 2016, sulkeissa vuosi 2008 
(Rouhiainen V., 2018) 
EU-tilastojen mukaan lähienergian hyödyntäminen sähköntuotannossa on 
kasvanut merkittävästi erityisesti tuuli-, bio- ja aurinkoenergian osalta. Au-
rinkoenergian osalta kasvua on tapahtunut merkittävästi viimeisen 10 vuo-




Kuva 2. Uusiutuvien energianlähteiden käyttö EU:n sähköntuotannossa  



















Aurinkoenergian käyttömahdollisuudet vaihtelevat hyvin suuresti vuoden 
aikojen mukaan. Etelä-Suomessa vuotuisesta säteilyenergiasta saadaan 90 
% maalis-syyskuun välisenä aikana. Mitä pohjoisemmaksi mennään sitä 
suuremmaksi kausivaihtelu kasvaa. Kesäkuukausina (touko-heinäkuu) au-
ringon säteilyenergia kohtisuoralle pinnalle on Suomessa keskimäärin 150 
kWh/m2 ja talvikuukausina (loka-helmikuu) alle 30 kWh/m2. (Suntekno 
Oy, 2019) Aurinkoenergiasta puhuttaessa toteutukset jaetaan kahteen eri 
kokonaisuuteen – aurinkolämpöön ja aurinkosähköön.  
 
2.1.1 Aurinkolämpö 
Aurinkolämmön hyödynnettävyyttä hankaloittavat lämpösäteilyn vuoro-
kausi ja vuodenaikavaihtelut sekä vaihtelevat sääolosuhteet. Aurinkoläm-
mön tuottamisessa käytetään taso- tai tyhjiöputkikeräimiä. Aurinkosähkön 
tuotantoa rajoittaa edellä mainittujen lisäksi aurinkosähköpaneeleiden 
pienet hyötysuhteet (17-20 %) ja hankintakustannukset suhteessa tuotet-
tuun energiaan. Tutkimusolosuhteissa on päästy yli 40 % hyötysuhteeseen, 
mikä ennustaa hyvää tulevaisuutta aurinkosähkölle. (Ahola, 2014) 
 
Tasokeräimessä auringosta tulevaa lämpö kerätään tumman keräinele-
mentin avulla. Elementin pinta imee suurimman osan siihen kohdistuvasta 
säteilystä ja sen vuoksi lämpenee. Keräinelementtiin on yhdistetty läm-
mönsiirtoputket, joissa kiertävän nesteen avulla lämpö siirretään käytettä-
väksi lämmitys- tai käyttöveden lämmittämiseen. Keräinelementti on suo-
jattu yleisimmin erikoislasilla, joka kestää lämpötilanvaihteluita -30 - +210 
°C ja läpäisee vähintään 90 % aurinkosäteilystä. Muitakin soveltuvia mate-
riaaleja voidaan käyttää säteilyä läpäisevänä suojana. Muista suunnista ke-
räinelementti on vuorattu lämmöneristävällä materiaalilla ja ulkokuori 
säänkestävästä materiaalista esimerkiksi alumiinista. (Motiva, 2016a) 
 
 






Tyhjiöputkikeräimissä auringosta tuleva säteilylämpöenergia kerätään ni-
mensä mukaisesti tyhjiöputken sisälle. Tyhjiö toimii lämmöneristeenä ja 
estää lämpöä johtumasta ulkoilmaan. Tämän vuoksi tyhjiökeräimet toimi-
vat alhaisissa lämpötiloissa paremmin kuin tasokeräimet. Keräimen sisä-
osan lämpötila voi nousta jopa 250 °C. Lämmönsiirto tapahtuu läpivirtaus-
periaatteella tai lämpöputken avulla kuten kuvassa 3 esitetyssä toiminta-
periaatteessa. Läpivirtausperiaatteella toimivassa järjestelmässä lämpö-
putki muodostuu u-muotoisesta putkesta tai sisäkkäin olevista putkista, 
missä lämmönsiirtoneste kulkee. Kuvan 4 lämpöputki voi olla valmistettu 
lasista tai metallista. Lämpöputken sisällä oleva helposti höyrystyvä neste 
muodostaa oman lämmönsiirtopiirin. Höyrystynyt neste kondensoituu 
putken yläpäässä, luovuttaen lämpönsä keräimen yläosan lämpöeristetyn 




Kuva 4. Tyhjiöputkikeräimen toimintaperiaate (Motiva, 2016b) 
 
2.1.2 Aurinkosähkö 
Auringosta tuleva säteilyenergia muutetaan pii- tai ohutkalvokennoston 
avulla sähköksi. Kennon toiminta perustuu valosähköiseen ilmiöön, missä 
auringon fotonienergia muuttuu kennoston pn-liitoksessa elektronien siir-
tymiseksi rajapinnan ylitse kuvan 5 mukaisesti. Koska prosessi itsessään on 
hyvin yksinkertainen, muodostuu prosessista käyttövarma ja vaatii elin-
kaarensa aikana vain vähän huoltotarvetta. Keskimääräinen hyötysuhde 







Kuva 5. Aurinkokennon toimintaperiaate (Tanninen, 2009) 
 
Aurinkosähköpaneelit muodostuvat yksittäisistä kennoista, jotka on lii-
tetty toisiinsa sarjaan. Yhden kennon tuottama jännite on noin 0.5 volttia 
ja virta noin 30 mA cm2 riippuen käytetystä materiaalista ja valaistusolo-
suhteista. (Honsberg C., Bowden S., 2017) Näin ollen esimerkiksi 12 voltin 
paneeliin tarvitaan vähintään 24 kennoa kytkettynä sarjaan kuvan 6 mu-
kaisesti. Käytännön toteutuksissa paneeleissa on vähintään 36 kennoa, 
jotta saadaan riittävä jännite akuston lataamiseen. Lisää tehoa saadaan 




Kuva 6. Tyypillinen 36 kennoinen aurinkosähköpaneeli, minkä jännite 
riittää 12 v akuston lataamiseen. (PVEducation, 2017) 
 
2.2 Bioenergia 
Biomassasta saadut polttoaineet luokitellaan kolmeen eri ryhmään olo-
muodon mukaisesti: kiinteisiin, nestemäisiin ja kaasuihin. Biopolttoaine ni-
menä on määritelty EU-direktiivin (2009/98/EY) mukaan nestemäiseksi tai 
kaasumaiseksi polttoaineeksi, mitä käytetään liikenteessä ja jota tuotetaan 
biomassasta. Rakennusten lämmittämiseksi käytetään ensisijaisesti kiinte-
ässä muodossa olevia polttoaineita. Nämä polttoaineet luokitellaan ylei-





puu, puuhake, hakkuujäte, kannot, sahateollisuudet purut ja lastut sekä 
niistä tehdyt puristeet kuten puupelletit ja briketit. Turve on oman erillinen 
kategoriansa koska kyseessä on kuolleiden kasvinosien maatumisesta 
muodostunut biomassa. Biojätteiden kategoriaan kuulu eloperäinen jäte, 
jota saadaan teollisuuden, yhteiskunnan ja maatalouden jäteaineksista. 
Peltobiomassat muodostavat oman kategoriansa, mihin kuuluu kasvatetut 
energiakasvit ja niiden osat.  
 
Suomen ilmastostrategiassa on tavoitteena kotimaisten uusiutuvien ener-
giamuotojen lisääntyvä käyttö. Puun hyödyntäminen on yhtenä painopis-
tealueena. Tilastokeskuksen energiataulukon, kuva 7, mukaan 2000-lu-
vulla tuotantomäärä on pysynyt lähes ennallaan. Nykyinen strategia on ol-
lut voimassa vuodesta 2016 lähtien. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2016) Il-








Lämpöpumppujen käyttö lisälämmönlähteenä tai varsinaisena lämmön-
lähteenä ovat kasvattanut suosiotaan tasaisesti vuosituhannen alusta läh-
tien kuten kuvasta 8 voi nähdä. Lämpöpumpputekniikat luokitellaan nel-
jään pääkategoriaan: maalämpöpumput (MLP), ulkoilma-vesilämpöpum-
put (UVLP), ulkoilma-ilmalämpöpumput (ILP) ja poistoilmapumput (PILP). 
Suosituimmaksi lämmönlähteeksi on muodostunut ilmalämpöpumppu 
suhteellisen edullisen hinnan ja helpon asennuksen vuoksi. Maalämpö-
pumppu on pysynyt toiseksi suosituimpana lämpöpumpputekniikkana ym-







Kuva 8. Käyttöönotetut lämpöpumput tyypeittäin (Sulpu, 2019a) 
 
Lämpöpumpun toimintaperiaate perustuu aineen olomuodon muutok-
seen kaasusta nesteeksi ja päinvastoin. Kompressorissa kaasumainen aine 
puristetaan kokoon, jolloin se muuttuu nestemäiseksi ja lämpenee. Paisun-
taventtiilin jälkeen neste kaasuuntuu, sitoo itseensä energiaa ja viilenee. 
Olomuodon muutos tuottaa enemmän vapautuvaa energiaa kuin mitä pro-
sessi tarvitsee toimiakseen. 
 
 
Kuva 9. Lämpöpumpun toiminnalliset osat. 1) lauhdutin (lämmin puoli), 
2) paisuntaventtiili, 3) höyrystin (kylmä puoli), 4) kompressori 
(Karonen, 2017) 
2.4 Tuulivoima 
Tuulivoiman käyttö suomessa on suhteellisen uutta. Alkuvuosina voimaloi-
den lukumäärä on kasvanut hyvin hitaasti, kunnes vuoden 2010 jälkeen 
voimalaitosten määrä on kasvanut merkittävästi vuosittain kuten kuvasta 






















valtiolliset panostukset erilaisten taloudellisten tukien ja takuutariffien 
muodossa.  
 
Vuodesta 2015 lähtien Suomen Tuulivoimayhdistys ry on kerännyt viral-
lista tilastoa tuulivoiman käytöstä Suomessa. Tätä ennen tilastojen kerää-
minen oli VTT:n vastuulla. Vuoden 2019 helmikuun raportissa rakenteilla 
olevien hankkeiden tuotantoteho on noin 380 megawattia. Hankkeiden 
valmistuessa yhteenlaskettu tuotantoteho kasvaa lähes 20 prosentin ver-
ran. Rakennusluvan saaneita hankkeita on 3850 megawatin edestä, joi-
denka toteutuminen kasvattaisi Suomen tuulienergiatuotannon yli kaksin 
kertaiseksi. Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa mainitaan uusiu-
tuvan energian kohdalla tuulienergian kasvun hidastuvan 2010 luvun jäl-
keen, kun uusille voimaloille ei enää tarjota tuotantotukea. (Kinnunen, M, 
2017) Edellä mainituista rakenteilla olevista tuulivoimahankkeista 54 % 
valmistuu ilman valtiollista tukea. Tuulivoima onkin alkanut kiinnostaa 
myös yksityisiä sijoittajia ilman valtiollistakin panostusta. Vuonna 2018 jul-
kaistiin Suomen ensimmäinen pitkän aikavälin tuulivoimatuotantoa kos-
keva PPA-sopimus, jossa sähkönkäyttäjät sitoutuvat ostamaan toimitta-
jalta sähköä useiksi vuosiksi eteenpäin sovitulla hinnalla. PPA-sopimuksiin 
perustuva tuulivoiman uustuotanto on yleistä maissa, joissa tuulivoima on 
vakiinnuttanut paikkansa energian tuotantokentässä.  Tuulivoimayhdistyk-
sen julkaiseman hankelistan perusteella ja PPA-sopimusten käyttöönotolla 
Suomessa tuulivoima voi saada uutta nostetta. 
 
 
Kuva 10. Tuulivoiman kasvu 2018 toteuman ja hankelistan mukaan 
 (Suomen Tuulivoimayhdistys, 2018) 
2.5 Vesivoima 
Vesivoima perustuu veden virtaukseen ja korkeuseroihin säilötyn potenti-
aalienergian muuttamista käyttökelpoiseksi energiaksi. Vesipyöriä ja rat-
taita on käytetty hyödyksi maataloudessa ja teollisuudessa pitkään. Nyky-
aikaiset vesiturbiinit jaotellaan kahteen pääryhmään, jotka ovat reak-
tioturbiinit ja impulssiturbiinit. Reaktioturbiinin siivet ovat koko ajan kos-
ketuksissa veden virtaukseen ja siksi niitä voidaan hyödyntää paikoissa, 















tunnetuimpia ovat Kaplan- ja Francis-turbiinit. Impulssiturbiinit vastaavasti 
hyödyntävät kohdistetun vesisuihkun voimaa ja toimivat tilanteissa missä 
veden virtaamat ovat pieniä mutta korkeuserot suuria. Impulssiturbii-
neista yleisin Pelton-turbiini. Kuvassa 11 on esitetty näiden kolmen turbii-
nityypin teholliset käyttöalueet. 
 
 
Kuva 11. Eri turbiinityyppien teholliset toimialueet veden virtaaman ja 
korkeuseron suhteen. (Tiihala, 2009) 
Vesivoimalaitoksilla on tuotettu sähköä Suomessa jo yli sadan vuoden 
ajan. Ensimmäinen vesivoimalla toimiva sähkölaitos aloitti toimintansa 
1882 Tampereella Tammerkosken yläjuoksulla. Voimalaitos tuotti sähköä 
Finlaysonin kutomon valoihin. Vuonna 2016 Suomen vesivoimalla tuote-
tusta sähköstä vastasi noin 250 voimalaitosta, joiden tuottaman energia-
määrä vastasi lähes 16 % sähkön kokonaiskulutuksesta. (Motiva, 2017b) 
 
Vesivoiman merkittävä lisääminen on enää hyvin rajallista ympäristönsuo-
jelullisista syistä. Vesivoiman suurin kasvu tapahtuu nykyisten voimalaitos-
ten peruskorjausten ja päälaitteistojen uusimisen kautta. Suomen sähkö-
energian tuotannossa vesivoimaa käytetään säätövoimana käyttöhuippu-
jen tasaamisessa.  
 
Viime vuosina pienvesivoiman tuotanto on herättänyt kiinnostusta paikal-
lisena sähköntuotantona. Se parantaa sähkön saantivarmuutta. Paikalliset 
pienvoimalat sopeutuvat paremmin ympäristöönsä ja siten niiden aiheut-
tamat muutokset maisemaan tai ekologiaan ovat pieniä. Pienvesivoimalla 






2.6 Taloudellinen merkitys 
Energian kulutuksessa asukasta kohti olemme Euroopan kärkimaita. Tämä 
johtuu muun muassa pohjoisesta sijaintimme kylmästä ilmanalasta, pit-
kistä etäisyyksistä, korkeasta elintasosta sekä paljon energiaa kuluttavasta 
teollisuudesta. EU:n jäsenenä Suomi on sitoutunut vähentämään energia-
päästöjä ja suosimaan uusiutuvan energian hyödyntämistä. Energiapoli-
tiikka ja ilmastopolitiikka ovat hyvin läheisesti kiinni toisissaan. Nämä po-
liittiset tavoitteet ovat saaneet aikaan sen, että vuonna 2018 uusiutuvan 
energian osuus oli 37 % kokonaistuotannosta. (Motiva, 2019) Viime vuo-
sien aikana tapahtunut positiivinen kehitys tuulivoiman ja puuperäisten 
energialähteiden käytön lisääntymisessä mahdollistanee ilmastostrategi-
assa asetetun 38 % tavoitteen ylittämisen ennen asetettua vuoden 2020 
takarajaa.  
 
Lähienergian lisääminen kestävän kehityksen näkökulmasta on erittäin tär-
keätä Suomelle. Vuosittain käytetystä energiasta vain 41 % tuotetaan ko-
timaisilla energianlähteillä. Kuvassa 12 on eritelty Suomessa tilastoitujen 
energialähteiden suhteelliset osuudet. Poikkeuksena moneen Keski-Eu-
roopan maahan, Suomi ei laske ydinenergiaa osaksi kotimaista energiaa. 
 
 
Kuva 12. Suomen energiaomavaraisuus 2017 (Tilastokeskus, 2019b) 
Lähienergian lisääntyvä hyödyntäminen kasvattaa Suomen energiaomava-
risuutta ja vähentää fossiilisten energiamuotojen käyttöä.  
 
3 BIOENERGIA OSANA LÄMMÖNTUOTANTOA 
Suomen valtion energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmas-
topolitiikan suunnitelmassa (KAISU) tavoitellaan saavuttaa vuoteen 2030 
mennessä EU:ssa sovitut ilmastotavoitteet. Suomen osalta tämä tarkoittaa 
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haitallisten päästöjen vähentämistä 16 % päästökaupan ulkopuolisilla sek-
toreilla, joihin luetaan rakentaminen, rakennusten lämmitys, asuminen, 
maatalous, liikenne ja jätehuolto sekä teollisuuden fluoratut kasvihuone-
kaasut. Suomen tulee myös nostaa uusiutuvan energian osuus 38 % ener-
gian loppukulutuksesta sekä vähentää kasvihuonepäästöjä 39 % vuoden 
2005 tasosta (Ympäristöministeriö, 2017) 
 
Strategian tämän opinnäytetyön aihepiiriin kuuluvan osion, rakennusten 
erillislämmitys, osalta tuodaan esille kiinteistöissä käytettävän öljylämmi-
tyksen muodostavan suurimman osan aihealueen päästöistä. Tämän joh-
dosta lämmitysöljyn tuottajia tullaan velvoittamaan öljyn biokomponent-
tien nostamista 10 % vuoteen 2030 mennessä. Valtio osaltaan sitoutuu 
luopumaan öljylämmityksestä kaikissa omistamissaan kiinteistöissä vuo-
teen 2025 mennessä ja kannustaa kaikkia julkisia toimijoita tavoittamaan 
samaa. Pellettien ja muun puuaineksen puhdaspolttoa pyritään edistä-
mään. (Ympäristöministeriö, 2017) 
 
Puuaineksen käyttämistä rakennusten lämmittämiseksi on menneinä vuo-
sina vähennetty terveydellisiin syihin vedoten. 1960-luvulla kaupunkialu-
eilla vähennettiin puulämmitystä ja siirryttiin käyttämään öljylämmitystä 
sekä kaukolämpöä. Tämän seurauksena kaupunkien ilmanlaatu on paran-
tunut. (Terveyden ja Hyvivoinnin laitos, 2017) 
 
Puun käyttö lämmityksessä on jälleen kasvanut, kuten kansallisessa ilmas-
tosuunnitelmassa on tavoiteltu. Tämä on tuonut mukanaan 1960-luvulla 
olleita ongelmia ilman laadun suhteen, koska puun puhdaspoltto ei ole yk-
sinkertaista. Tapa miten puuta käytetään nykytavoin polttoaineena, ai-
heuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa 
• 40 % kaikista pienhiukkaspäästöistä (PM2.5)  
• 55 % kaikista mustan hiilen (BC) päästöistä  
• yli 80 % kaikista soluille myrkyllisten ja syöpävaarallisten PAH-
yhdisteiden päästöistä 
• 30 % haisevien ja limakalvoja ärsyttävien haihtuvien orgaanisten 
hiilivetyjen (VOC) päästöistä 
• 25 % hiilimonoksidin (CO) päästöistä 
 
Kuvassa 13 on esitetty, kuinka pienhiukkasten määrä on lisääntynyt mit-
tauksissa vuosien 2000 ja 2003 välillä. Eroavaisuuden huomaa, kun vertai-
lee punaisella merkittyjen alueiden kokoa mittaustuloksissa. Erityisen mer-






          
 
Kuva 13. Puun pienpolton hiukkaspäästöpitoisuudet vuodelta 2000 (va-
sen) ja vuodelta 2003 (oikea) PILTTI-projektin loppuraportin 
mukaan. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2010) 
 
Yksi yhteinen syy edellä mainittuihin päästöihin puulämmitysratkaisuissa 
on vajavainen tai virheellinen palamisprosessin hallinta. Puutteellisesti to-
teutetut puulämmitysratkaisut sekä käyttäjien heikko ymmärrys siitä, 
kuinka puuta voidaan polttaa puhtaasti, vaatii julkisen sektorin toimia. Yri-
tysten, jotka tarjoavat ratkaisuja puun polttamiseksi, tulisi varmistaa, että 
edustamansa tuotteet oikein käytettynä mahdollistavat puhdaspolton ja 
tuotteiden käyttäjät saavat riittävän opastuksen tuotteiden käyttämiseen 
oikealla ja ympäristöystävällisellä tavalla. 
3.1 Biopolttoaineet 
Suomessa bioenergian lähteenä käytetään pääasiallisesti puuta ja turvetta 
suoraan poltettuna tai muunnettuna lämpö- ja sähköenergiaksi. Muuta 
biomassaa hyödynnetään jalostettuna bioperäisten polttoaineiden tuotta-
miseksi. (Bioenergianeuvoja, 2019) Kuva 14 kuvaa kuinka bioenergian 
raaka-aineet saadaan jalostettua biopolttoaineiksi tai kemiallisiksi tuot-
teiksi.  
 
Kuiva puuaines omaa hyvän energiasisällön ja on siksi erittäin hyvä ener-
gian sekä lämmön lähde. Vaikka puuston kasvu Suomessa on hidasta, met-
sätalousmaan kokonaiskasvu on riittävä kompensoimaan käytön vaati-
mukset.  
 
Turve on ilmastopoliittisesti mielenkiintoinen energian lähde. Hallitusten-
välinen ilmastopaneeli (IPCC) määrittelee turpeen omaksi energialuokaksi. 
Sitä ei lasketa uusiutuvaksi biomassaksi, muttei myöskään fossiiliseksi 
energian lähteeksi. Suomen maapinta-alasta on turvemaata yli 9 miljoonaa 
hehtaaria, josta energiantuotantoon on käytettävissä yksi prosentti. Tur-





Kansainvälisesti turvetta käytetään enemmän kasvualustana ja kuivik-
keena kuin energiantuotantoon. Suomessa energiatupeen noston jälkeen 
tuotantoalueet palautetaan luonnontilaan, otetaan viljelykäyttöön tai 




Kuva 14. Bioenergian tuotteistusaskeleet (Avannainen, 2010) 
 
Biojäte on erinomaista raaka-ainetta käytettäväksi biokaasun tuotannossa. 
Voidaankin ajatella, että biokaasutus on järkevimpiä tapoja tuottaa ener-
giaa koska nyky-yhteiskunnassa jäte on ehtymätön luonnonvara. Eniten 
hyödynnettyjä raaka-aineita ovat jätevedenpuhdistamojen lietteet, maa-
talouden lannat ja kasvibiomassat sekä yhdyskuntien ja teollisuuden bio-
pohjaiset jätteet. Käytännössä raaka-aineeksi kelpaa mikä tahansa bioha-
joava aines. 
 
Pelloilla ja soilla kasvatetut energiakasvit tai niiden osat muodostavat luo-
kituksen peltobiomassan. Näitä voidaan käyttää sellaisenaan polttoai-
neena tai niistä voidaan jalostaa kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita. Esi-
merkiksi öljyperäiset kasvit sopivat biodieselin raaka-aineeksi. 
 
Nestemäisistä ja kaasumaisista biopolttoaineista keskusteltaessa tulee 
esille ensimmäisen ja toisen sukupolven raaka-aineet ja valmistusproses-





maan sekä jalostusastetta nostamaan, jolloin lopputuotetta on voitu käyt-
tää laajemmin kuin aikaisemin. Tälle sukupolvijaolle ei vielä ole olemassa 
vakiintunutta määrittelyä.  
 
HighBio EU-hankkeessa on esitetty kuvan 15 mukaisesti ensimmäisen su-
kupolven polttoaineiden raaka-aineiksi tuotteita, jotka useimmiten ovat 
elintarvikkeita. Tyypillisiä esimerkkejä ovat maissi, sokeriruoko, peruna 
sekä rypsi ja rapsi. Valmistusprosessissa raaka-aineet muunnetaan poltto-
aineiksi fermentoimalla tai puristamalla ja esteröimällä. Tällä menetel-
mässä saatuja polttoaineita ovat etanoli ja rasvahappometyyliestrerit, jota 




Kuva 15. Ensimmäisen sukupolven jalostetut biopolttoaineet 
 (Lassi U., Wikman B., 2011) 
 
Vastaavasti toisen sukupolven biopolttoaineiden raaka-aineina käytetään 
kuvan 16 mukaan pääasiassa lignoselluloosapitoista jätettä kuten hakkuu-
jätettä, maatalousjätettä sekä purkupuutavaraa ja erikoisviljeltyä energia-
viljaa kuten ruokohelpiä. Elintarviketuotannon jäännöstuotteita voidaan 
käyttää myös raaka-aineena. Käytettyjä valmistus tekniikoita ovat entsy-
maattinen tai hapan hydrolyysi, jonka jälkeen suoritetaan fermentointi tai 
vaihtoehtoisesti kaasutus. Kaasutuksessa biomassa muunnetaan vetykaa-







Kuva 16. Toisen sukupolven jalostetut biopolttoaineet  
(Lassi U., Wikman B., 2011) 
3.2 Bioenergian päästöt 
Puun pienpoltto on lisääntynyt huomattavasti 2000-luvulla. Vaikka puun 
polttaminen on energiamuotona tavoiteltu, sillä on merkittäviä ihmisen 
terveyteen ja ilmastoon kohdistuvia vaikutuksia. Pienpolton seurauksena 
ulkoilmaan muodostuvat pienhiukkaset ovat ihmiselle terveysriski. Helsin-
gissä tehtyjen ilmakehämittausten mukaan talviaikaan lähes 40 % ilmassa 
olevista pienhiukkasista on peräisin puun pienpoltosta. (Boreal, 2012) 
Pienhiukkasia syntyy aina puun polttoprosessin aikana. Kuva 17 havainnol-
listaa paloprosessin kulkua. Silloin kun palaminen ei tapahdu puhtaasti, 
syntyy nokea ja hiilivetyjä, jotka yhdistyvät toisiinsa muodostaen ihmiselle 
haitallisia yhdisteitä. Täydellisessä palamisessa savukaasut sisältävät pää-
asiassa epäorgaanisia yhdisteitä. Hyvälaatuinen ja kuiva polttoaine käytet-
tynä huolletussa, oikein säädetyssä laitteessa ja sopivalla polttotekniikalla 
mahdollistaa puhtaan palamisen sekä kemiallisesti vaarattomat päästöt. 
(Lappalainen, 2007, s. 7) 
 
 





Palamisen puhtautta seurataan palokaasujen päästömittauksilla, joiden 
perusteella voidaan paloprosessin aikana tehdä tarvittavia säätötoimenpi-
teitä. Merkittävin säätösuure on palokaasujen häkäpitoisuus eli hiilimo-
noksidin (CO) määrä. Kuvan 18 mittaustuloksesta käy hyvin esille, kuinka 
hiilivetypäästöt kasvavat, kun häkäpitoisuus kasvaa riittävän korkeaksi. 
Vastaavasti häkäpitoisuuden pysyessä matalana, myös muut terveydelle 
haitalliset päästöt pysyvät pieninä. Häkäpitoisuudella on vaikutusta ter-
veydelle haitallisten PAH-yhdisteiden määrään ja pienhiukkasten koostu-
mukseen. (Ympäristöministeriö, 2012) 
 
Häkäpitoisuutta voidaan hallita pitämällä palamislämpötila riittävän kor-
keana ja säätämällä paloprosessin toisioilman määrää. Häkää syntyy epä-





Kuva 18. Hiilivetypäästö kasvaa jyrkästi, kun häkäpitoisuus ylittää kyn-
nysarvon. Pitoisuudet on redusoitu kuivaan savukaasuun 6 % 
happipitoisuudessa. (Ympäristöministeriö, 2012) 
Toinen palamisen puhtauden mittausarvo on palokaasussa esiintyvät pien-
hiukkaset. Puun polttamisen seurauksena syntyvästä lentotuhkasta on 
suurin osa alle 2,5 µm kokoisia pienhiukkasia ja näistäkin valtaosa on alle 
1,0 µm kokoisia kertymähiukkasia. Tämä kokoluokan hiukkasten erottelu 
palokaasuista onnistuu parhaiten kuitu- tai sähkösuodattimilla, kuten ku-
vasta 19 käy esille. Näistä vaihtoehdoista sähkösuodatinta on esitetty ta-
loudellisesti varteenotettavaksi vaihtoehdoksi puun pienpolton suodatti-







Kuva 19. Hiukkaserottimien pienhiukkasten poistotehokkuus. ESP = säh-
köstaattinensuodatin (Hytönen .K, Jokiniemie J., 2006) 
 
4 HYBRIDILÄMMÖNTUOTANTO 
Uusiutuvan energian käyttäminen ympärivuotisessa käytössä tukeutuen 
vain yhteen energiamuotoon on osoittautunut haasteelliseksi vaihtoeh-
doksi erityisesti pienten yksiköiden energianlähteenä. Esimerkiksi, aurin-
koenergian saatavuus talviaikaan on rajallista ja kesäaikaan sitä on saata-
villa enemmän kuin tarpeeksi. Tuuli- ja aurinkoenergia ovat riippuvaisia il-
masto-olosuhteista, minkä takia tarvittavan energiamäärän saatavuutta ei 
voida taata. Talven huipputarpeeseen mitoitettu puuenergiaa käyttävää 
lämpölaitosta ei ole mielekästä käyttää kesällä koska laitos tuottaa pienim-
mälläkin tehoasetuksella lämpöä enemmän kuin sitä tarvitaan. Haasteita 
siis syntyy uusiutuvan energian ympärivuotisesta saatavuudesta suhteessa 
tarvittavaan tehotarpeeseen.  
 
Ratkaisua tähän energian saannin ympärivuotiseen saatavuuteen on et-
sitty yhdistämällä useita erilaisia energianlähteitä yhdeksi kokonaisuu-
deksi. Aurinkokeräimet, maalämpö- ja ilmalämpöpumput ovat kasvatta-
neet suosiotaan tasaavana energianlähteenä.  
 
Pienissä kaukolämpöjärjestelmissä hybridiratkaisut korvaavat tyypillisesti 
lämpökeskuksissa fossiilisilla polttoaineilla tuotettua lisälämpöä kuten ku-
van 20 mukaisessa ratkaisussa. Hybridilämmöntuotantoratkaisuja on ha-
luttu tehdä siksi, että kaukolämpöverkon vuotuinen käyttötarve on tuke-
nut sitä. Lämpöverkon tehomitoitus on tehty isommalle kuormalle kasvua 
silmällä pitäen ja kesäisin laitoksen tehoa ei voida säätää riittävän pieneksi, 
vaan lämpö joudutaan tuottamaan käyttämällä polttoöljyä. Öljyn käyttöä 










Kuva 20. Pienen kaukolämpöverkon kaaviokuva (Valor, 2016) 
 
Keskisuurissa kaukolämpöjärjestelmissä, joissa perusenergiakuorman 
tarve tuotetaan CHP-järjestelmällä, lämpöpumppuja käytetään laitoksen 
tuotannon optimointiin, mikä lisää kokonaisjärjestelmän kannattavuutta. 
Lämpöpumpuilla yhdessä sopivilla lämpövarastoilla pystytään minimoi-
maan kalliiden huippukuormakoneiden käyttöä. Parhaimmillaan lämpö-
pumppu on kaukolämpöjärjestelmissä, joissa sen avulla liitetään yhteen 
sähkö-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät. Näissä lämpöpumppujen rooli 
on tuottaa lämpöä ja jäähdytystä mahdollisimman kustannustehokkaasti 












TOE-hankkeessa käytetyn hybridimoduulin lähtökohtana on ollut koota 
yhteen toimiva kokonaisuus useasta energialähteestä, joidenka energiavir-
tojen seuranta on kuvassa 21. Peruslämmönlähteenä toimii bioenergiakat-
tila, jonka polttoaineena voidaan käyttää haketta, pellettiä tai muuta ener-
giapitoista kiinteätä polttoainetta. Tämän rinnalla toimii aurinkolämpö-
keräin lisälämmön tuottamiseksi sekä aurinkopaneeli käyttösähköener-
gian tuottamiseksi. Lämpöenergiaa säilötään kolmeen vesivaraajaan, joista 
kaksi on faasivaraajia ja yksi tavallinen vesivaraaja. Sähköenergiaa syöte-
tään invertterin kautta hybridimoduulin sisäverkkoon. Kattilaan on liitetty 
myös öljypoltin katkottoman energiansaannin varmistamiseksi. 
5 BIOLÄMPÖKATTILAN AUTOMATISOINTI 
Nykyaikaisissa puuperäisillä polttoaineilla toimivissa lämmityskattiloissa 
suurin muutos aiempaan on automaation mukanaan tuomat mahdollisuu-
det säätää polttoprosessia taloudellisemman ja puhtaamman lämpöener-
gian tuottamiseksi. Suurissa laitteistoissa automatisointi ja ohjausjärjestel-
mät ovat jo perusolettamuksia suunnittelussa. Nykyiset ympäristötavoit-
teet asettavat kasvavia vaatimuksia myös pienempien kokoluokkien lait-
teistoille. Taloudellisuuden, ekologisuuden ja päästöttömyyden vaatimuk-
set ovat saavutettavissa automaation keinoin. Haasteena on kyetä toteut-
tamaan tämä kotitalousluokan laitteistoissa riittävällä tasolla ja yksinker-
taisin ratkaisuin. Tarkoin valittu mittaustieto ja lämmitysprosessin mallin-
nus saattaa olla vastaus tähän haasteeseen. 
5.1 Taloudellisuus 
Taloudellisella näkökulmalla automatisoinnissa tavoitellaan pääasiassa 
kahta asiaa. Ensinnäkin kattilatehon säätöä tarpeen mukaiseksi ja poltto-
aineen kulutuksen minimointia tarvittavan lämmitystehon aikaansaa-
miseksi. Hybridilämmitysjärjestelmissä eri energialähteillä on eri kustan-
nuskerroin tuotettua lämpöenergiayksikköä kohden. Tarkasteltavassa hyb-
ridienergiamoduulissa on käytettävissä kolme eri lämmönlähdettä, joista 
taloudellisin on aurinkolämpö. Toiseksi edullisin on puupelletit ja kallein 
vaihtoehto on öljypoltin.  
 
Koska aurinkoenergian saanti on riippuvainen säätilasta ja vuodenajasta, 
täytyy tarvittaessa käyttää vaihtoehtoista lämpöenergian lähdettä läm-
mön tuottamiseksi. Puupelletti on edullisempaa kuin polttoöljy kun vertai-
lukohtana käytetään energiasisältöä. Lyhytaikaisen lämpöenergian tar-
peen tyydyttämiseksi on kuitenkin edullisempaan käyttää öljypoltinta pel-
lettipolttimen sijaan. Tämä johtuu siitä, että pellettipolttimen käynnistä-







Pellettipolttimen pitäminen valmiustilassa kuluttaa jatkuvasti polttoai-
netta ilman että sen energiaa saadaan hyödynnettyä tehokkaasti. Tämän 
vuoksi pellettipolttimella tuotettu energia on parhaiten hyödynnettävissä, 
kun on tarvetta jatkuvalle lämpöenergian tuottamiselle, kuten kylmänä 
vuoden aikana peruslämmön ylläpitämiseen. 
 
Vaikka automatisointi nostaa lämmitysjärjestelmän hankintakustannuksia 
saavutetaan säästöjä käytön aikana polttoainekustannuksissa, vähäisem-
mässä huolto- ja ylläpitotarpeessa. Esimerkiksi käyttöä helpottavia auto-
matisoitavia toimia ovat tuhkan poistaminen kattilasta, palokaasuka-
navien ajoittainen puhdistaminen sekä palopäähän syntyvien kuonapaak-
kujen poistaminen. Lämmitysjärjestelmää hankittaessa voidaan uusi lait-
teisto sovittaa nykyisen tarpeen mukaiseksi. Tulevaisuuden kasvavan tar-
peen arvioiden perusteella hankittu järjestelmä tuottaa osakäytöllä toimi-
essaan haitallisia päästöjä ja kuluttaa suhteessa enemmän polttoainetta 
ilman ohjaavaa automaatiota. 
 
5.2 Ekologisuus 
Polttoprosessin ekologisuudella tavoitellaan mahdollisimman pientä hait-
taa luonnolle ja ympäristölle. Tässä yhteydessä ei oteta kantaa valmistus 
tai tuotteistusprosessissa syntyvistä ekologisista rasitteista. Käsitellyssä 
hybridienergiamoduulissa on kolme erillistä lämmön lähdettä, aurinkoke-
räin, pellettipoltin ja öljypoltin.  
 
Näistä kolmesta energianlähteestä käytön aikana ekologisin on aurinko-
lämpökeräin, joka ei toimiessaan aiheuta muuta ekologista rasitetta kuin 
ohjausjärjestelmän ja nesteen kiertopumpun käyttämän sähkön verran. 
Toiseksi ekologisin lämmönlähde on kiinteän biopolttoaineen poltin, joka 
hyödyntää uusiutuvaa energiaa lämmön tuottamiseen. Kun polttoainetta 
hankitaan, voidaan pelkän hinnan sijasta ottaa huomioon polttoaineeseen 
käytettävä materiaali ja käyttöpaikan etäisyys polttoaineen valmistuspai-




Päästöjen suhteen tavoitteena on tuottaa energiaa mahdollisimman pie-
nin päästöin. Aurinkoenergia on käytön aikana päästötöntä energiaa ja tar-
vitsee ainoastaan vähän sähköenergiaa kerätyn lämmön siirtämiseksi vesi-
varaajiin. Polttoöljyn käytönaikaisiin päästöihin voidaan vaikuttaa valitse-
malla käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuva poltin ja polttoaine sekä 
huolehtimalla polttimen säännöllisestä huollosta. Suurimmat päästöt syn-






Jaksotusajastimella toimivassa biokattilassa paloprosessi vaihtelee val-
miustilan tai peruspolttotilan välillä. Käytännössä tämä tarkoittaa samaa 
kuin auton ajaminen kiihdyttäen täysillä ja tavoitenopeuteen päästyä siir-
rytään moottorijarrutukseen, kunnes tullaan miniminopeuteen ja aloite-
taan jälleen kiihdyttäminen täysillä. Ilman tarkempaa säätöä lämmön tuo-
tanto on pumppaavaa ja puhdas palaminen saavutetaan ainoastaan perus-
polton saavutettua polttimelle suunnitellun tehon. Suurimmat päästöt 
muodostuvat paloprosessin alkuvaiheessa, kun palamislämpötila ei ole 
vielä saavuttanut riittävää lämpötilaan puhtaan palamisen mahdollista-
miseksi. 
 
Automatisointi ja sähkömoottoreiden nopeudensäätö mahdollistavat kiin-
teän biopolttoaineen paloprosessin sopeuttamisen polttoaineen tuotta-
man lämpöarvon ja tarvittavan lämpötehon muutoksiin. Kun automati-
soinnilla päästään toteuttamaan tilanne, missä palamisen tuottamaa te-
hoa pystytään säätämään säilyttämällä samalla puhtaan palamisen omi-




Helppohoitoisuus tavoitellaan käyttäjän kannalta mahdollisimman huolto-
vapaata energiantuotantoa. Mitä vähemmän käyttäjän täytyy seurata tai 
ottaa osaa tuotannon toimintaa sitä parempi.  
 
Aurinkolämpö on käyttäjän kannalta ehdottomasti helppohoitoisin. Kun 
järjestelmä on asennettu ja säädetty toimimaan käyttäjältä ei tarvita mi-
tään huoltotoimia. Öljypoltin mahdollistaa lähes huoltovapaan lämmön-
saannin. Ainoat toimenpiteet liittyvät polttoainemäärän seuraamiseen ja 
tilaamiseen sekä polttimen kausihuollon huolehtimiseen. Öljypolttimen 
huolto ja korjaaminen tarvitsee lähes aina asiantuntijan palvelua. Kiinteällä 
biopolttoaineella toimiva lämpökattila vaatii selvästi enemmän manuaa-
lista työtä toimintakunnon varmistamiseksi. Hyvin säädettynäkin järjes-
telmä vaatii säännöllisesti polttoainesäiliön täydentämistä, palotilaan 
muodostuneen tuhkan poistamista sekä lämmönsiirtokanavien nuohoa-
mista. Mikäli nämä toimenpiteen suoritetaan säännöllisesti, voidaan ma-
nuaalisen lisätyön määrä pitää kohtuullisissa rajoissa. 
5.5 Säätöjärjestelmä 
Säätöjärjestelmien avulla voidaan vaikuttaa merkittävästi paloprosessin 
tehokkuuteen ja erityisesti kiinteän polttoaineen palamisesta syntyviin 
haitallisiin päästöihin. Kuvassa 22 on mittaustulokset siitä, kuinka sulje-
tussa takassa poltetun puun päästöihin voidaan vaikuttaa lisäämällä jään-





saadaan aikaiseksi merkittävästi pidempi puhtaan palamisen aikajakso, 
mikä näkyy kuvassa harmaalla pohjalla olevana alueena. (Ojha B., 2017) 
 
Kuva 22. Ylemmässä kaaviossa paloprosessin mittaustulokset silmämää-
räisellä ilmamäärän säädöllä ja alemmassa vastaavat mittaustu-
lokset jäännöshapen mukaan säätyvällä ilmamäärällä. (Ojha B., 
2017, s. 241) 
Paloilman säätö voidaan tehdä suoraan seuraamalla jäännöshapen määrää 
kuvan 23 mukaisesti lambda-anturilla. Kyseisiä antureita käytetään myös 
nykyaikaisissa autojen polttomoottoreissa haitallisten päästöjen vähentä-
miseksi. Puhtain palaminen saadaan säätämällä paloilmaa siten että suh-
teellinen jäännöshapen määrä pysyttelee noin 8 % vaiheilla riippuen käy-
tetyn biopolttimen ominaisuuksista.  (Ojha B., 2017, s. 243) Pienemmillä 
arvoilla paloprosessi ei saa riittävästi ilmaa ja palaminen ei ole täydellistä 
ja aiheuttaa nokeutumista sekä haitallisia kaasuja. Yli tavoitearvon olevat 
jäännöshapen määrät kertovat paloprosessia jäähdyttävästä paloilman 
syötöstä, mikä heikentää haitallisten palokaasujen palamista. 




Kuva 23. Happianturi (Lambda) asennettuna savukaasujen poistoput-






Jäännöshapen seuraaminen antaa mahdollisuuden säätää kaksivaiheista 
paloprosessia, jonka optimaaliseen toimintaan vaikuttaa käytetyn poltto-
aineen materiaali, koostumus ja kosteus. Paloprosessin ensimmäisessä 
vaiheessa polttoaineen lämpötila nousee yli 250 °C saaden kiinteän poltto-
aineen kaasuuntumaan. (Puuinfo, 2019) Prosessin toisessa vaiheessa syn-
tyneisiin kaasuihin ohjataan lisähappea, joka mahdollistaa palamatta jää-
neiden kaasujen palamisen korkeassa lämpötilassa. Näin saavutetaan ta-
voiteltu puhdas palaminen. Koska biopolttoaineen koostumus ja ominai-
suudet vaihtelevat täytyy paloprosessin ohjausarvoja säätää tarpeen mu-
kaan korkean hyötysuhteen ylläpitämiseksi. (Sauvé, 2014) 
 
Biopolttimien valmistajat tarjoavat oletusarvoiset asetukset kaikille poltin-
tyypeilleen ainakin muutamalle peruspolttoaineelle kuten puupelletti, 
puuhake ja briketit. Esimerkiksi Ala-Talkkarin ChipMatic-järjestelmän pol-
tinkohtaiset oletusarvoiset syöttöasetukset kuhunkin teholuokkaan on 




Kuva 24. Ala-Talkkarin Veto ChipMatic-polttolaitteen oletusarvoiset syöt-
töasetukset eri polttolaitetehoille ja polttoaineille. (Karhu, 
2019) 
Nykyiset ilmasto- ja päästötavoitteet ovat vauhdittaneet paloprosessin 
hallintaa kehittävien menetelmien tutkimista ja näihin menetelmiin perus-
tuvien ohjausjärjestelmien toteuttamista. Suomessa VTT ja Oulun yliopis-
ton yhteishankkeet ovat tutkineet erilaisten säätötekniikoiden vaikutusta 
paloprosessiin. Mittaukset ovat osoittaneet, että yksinkertaisillakin mene-
telmillä pystytään saamaan hyviä tuloksia. (Lappalainen, 2007, s. 49) 
5.6 Säätöjärjestelmän mallinnus 
Tarkempaan ohjaukseen päästään luomalla paloprosessista ja polttolait-
teen ominaisuuksista matemaattinen mallinnus. Mallinnuksen onnistu-





polttoaineen määrää, polttoaineen kosteutta, polttoalustan lämpötilaa, 
palotilan lämpötilaa, paloilman määrää ja lämpötilaa, tuotettua tehoa, 
jäännöshapen määrää sekä palokaasujen koostumusta. Koska näin laaja 
mallintaminen vaatii paljon laskentaa, käytetään täydellisiä mallinnuksia 
ainoastaan suurissa lämmitysjärjestelmissä. (Gölles M., 2014, s. 94) 
 
Jokaisella lämmitysjärjestelmällä on omat toimintaan liittyvät omaisuudet 
ja niitä kuvaavat mallinnukset ovat yksilöllisiä. Siksi onkin tarpeen löytää 
soveltuva mallinnus, joka kykenee riittävällä tasolla kuvaamaan palamis-
prosessia pienissä laitteissa. Markus Gölles kumppaneineen tutkimuksessa 
otsikolla ”Model based control of a small-scale biomass boiler” esittää 
kuinka pienen hakekattilan toiminnan mallinnus voidaan yksinkertaistaa 
jakamalla se neljään mallinnettavaan osaan kuvan 25 mukaisesti. (Gölles 
M., 2014, s. 96) 
 
 
Kuva 25. Hakekattilan jako mallinnettaviin osiin (Gölles M., 2014, s. 96) 
Arina-alueen mallin kaavat 1-5 määrittelevät riippuvuudet syötetyn polt-
toaineenmäärän, käytetyn paloilman määrän, höyrystyneen veden, polt-
toaineen kaasuuntumisen ja hiilen palamisen välillä. Mallissa olevat vakiot 
(awev, athd, mpa,0, ad) on saatu kokeellisesti palamiskokeiden tuloksena. 
Muut termit ovat haihtuvan veden massa mw, kuivan polttoaineen massa 
mds, ensiöpaloilman massavirtaus ṁpa , kumuloituva veden massa mw,inlet, 
kumuloituva kuivan polttoaineen massa mds,inlet, syöttötauko td. (Gölles M., 
















𝑚𝑤,𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡(t) = ∫ ?̇?
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Palotilan ensiö- ja toisioalueen malli määrittelee kaasuuntuneen ja hiilty-
neen polttoaineen palamisen sekä syötetyn paloilman välisen suhteen. 
Koska mallinnettava hakekattila on kooltaan pieni ja palotilan rakenteista 
johtuvat häviöt ovat vähäisiä, niillä ei ole merkittävää vaikuta ohjausmal-
liin. Siksi palotilan malli voidaan yksinkertaistaa käyttämällä palotilan läm-
pötilaa Tfg,in lämmönvaihtimen mallissa. (Gölles M., 2014, s. 96) 
 
Lämmön vaihtimen osalta malli sisältää palokaasun lämmön siirtymistä ve-
sivaippaan suhteessa sen tilavuuteen ja lämmön muutokseen. Koska läm-
mönvaihtimen tulo- ja lähtölämpötilan eron on yleensä alle 20 °C ja palo-
kaasujen lämpötila noin 1000 °C on merkittävästi suurempi, voidaan oh-
jausmallissa olettaa veden lämpötilan olevan sama lämmönvaihtimessa. 
Näillä oletuksilla saadaan yksinkertainen kaava (6), missä Q on veteen joh-
tunut energia, Tfg,in palokaasun lämpötila lämmönvaihtimen sisääntulossa, 
ṁfg palokaasujen massavirta, keskimääräinen veden lämpötila Tw ja ko-
keellisesti saadut vakioarvot ahe, qhe1, qhe2. Vedelle saadaan kaava (7), 
missä Tfeed on lähtöveden lämpötila, ṁw on veden massavirtaus, cw on ve-
den lämpökapasiteetti, Tret on paluuveden lämpötila ja aτ,he, sd,he ovat ko-
keellisesti saatuja vakioarvoja.  (Gölles M., 2014, s. 96) 
 





















Ilman syöttömalli kuvaa ensiö- ja toisioilman suhdetta toisiinsa, ilmavir-
tauksen säätimen sekä ilmanpaineen eroa ennen ja jälkeen polttoarinaa. 
Käytettävä kaava (8) koostuu kolmesta ilmavirtausta säätelevästä tapahtu-
masta, jotka ovat ilmakanavien aiheuttama painehäviö, tiiveysvuodot ja 
puhaltimen ilmanpaine. Rpipe, Rorfice ja afan ovat kokeellisesti saatuja vaki-
oita, Δp ilmakanavan halkaisijan pinta-ala, V ilmamassan virtaus ja ffan pu-





2  (8) 
 
Polttoaineen syöttömalli kuvaa ajastetun polttoaineen syötön ja polttoai-
nemassan välistä suhdetta. Näistä saadaan yhtälöpari (9), missä ṁf on polt-
toaineen massavirtaus, ton ja Toff polttoaineen syötön ajastukset sekä 
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Tämän mallinnuksen perusteella toteutetun ohjausjärjestelmän kautta on 
saatu lupaavia tuloksia hallitun palamisprosessin aikaan saamiseksi kotita-
louksiin tarkoitetulla hakekattilalla. Kuvissa 26 ja 27 näkyy selvästi, kuinka 
automaatio lisää laitteiston tehokkuutta vähentämällä tarpeetonta paloil-
man määrää sekä ympäristöystävällisyyttä vähentämällä savukaasujen hä-
käpitoisuutta.  (Gölles M., 2014, s. 100) 
 
          
Kuva 26. Jäännöshapen määrä käyttäen tavallista ohjausta ja mallinnusta 
hyödyntävällä ohjauksella. (Gölles M., 2014, s. 100) 
 
        
Hiilimonoksidin (CO) arvot savukaasuissa tavallisen ohjauksella ja mallin-
nusta hyödyntävällä ohjauksella. (Gölles M., 2014, s. 100) 
6 LÄMMITYSPROSESSI 
Kiinteällä polttoaineella toimivat biokattilat ovat toimintaperiaatteeltaan 
hyvin yksinkertaisia. Polttoaine syötetään polttimeen jaksoittaisesti. Toi-
mintaperiaate on sama riippumatta käytetystä polttoaineesta. Variointia 
jaksotusajastuksiin tulee eri polttoaineiden tilavuusmassan ja kosteuspro-
sentin kautta. Paloilmaa puhalletaan polttimen palopäähän paloprosessin 
tehostamiseksi ja riittävän hapen saamiseksi polttoaineen palamiseen. 
6.1 Laitteisto 
Automatisoitava lämmityslaitteisto on Ala-Talkkari Oy:n valmistama ja sii-
hen kuuluu Veto 60 stokerikattila sekä Veto turvehakemaatti 40 kW stokeri 





stokerikattilaan on lisätty lämpötila-anturit lämmityspiirin sisään ja ulostu-
loon. Savukaasuyhteen on lisätty lämpöanturi ja palokaasuanalysaattori. 
Turvehakemaatin paloilmapuhaltimen manuaalinen säätö on laajennettu 
nopeussäätimellä ja ilmamassa-anturilla. Syöttöruuvin sähkömoottorin 
suorakäyttö on vaihdettu taajuusmuuttaja ohjaukseen.  
 
Koko järjestelmän automatisointi toteutetaan hyödyntäen Beckhoff auto-
maatiokomponentteja ja TwinCat ohjausjärjestelmää. Anturitiedot anta-
vat ohjauksen tarvitsemat lähtötiedot. Polttoaineen syöttöä hallitaan sää-
tämällä aikajaksotusta sekä polttoaineen syöttömoottorin nopeutta taa-
juusmuuttajalla. Paloilman määrää hallitaan paloilman puhaltimen no-
peutta säätämällä. 
6.2 Lämmitysprosessin vaiheet 
Kiinteän polttoaineen hallittu paloprosessi on periaatteessa hyvin yksin-
kertainen kuvan 27 mukaisesti. Automatisoitaessa prosessista tulee hie-
man monimutkaisempi, kun kaikki mahdollisen virhetilanteet pitää ottaa 
huomioon.  Seuraavat alakappaleet kuvaavat kunkin vaiheen toimintaa. 
 
 
Kuva 27.  Kiinteän polttoaineen palamisprosessin vaiheet 
6.2.1 Alkutoimet 
Kuvan 28 mukaisten alkutoimien tarkoituksena on saattaa polttoprosessin 
aloitusolosuhteet sellaisiksi, että alkulatauksella polttimelle kuljetettu 
polttoaine voidaan sytyttää. Polttimelle tulee saada juuri sopiva määrä 
polttoainetta, jotta se riittää sytyttämistä varten.  
 
Edellytyksenä alkutoimien käynnistämiseksi on ohjausjärjestelmän ilmoit-
tamien virhetilojen läpikäynti ja kuittaaminen, kattilaveden lämpötila tulee 
olla alle asetetun maksimilämmön ja liekkivahti varmistaa, ettei polttimella 
ole palavaa polttoainetta. Mikäli liekkivahdin mukaan polttimessa on vielä 
liekki päällä, voidaan siirtyä suoraan alkupolttoon ilman sytytysvaihetta. 
 
Alkutoimet alkavat tarkistamalla käynnistysedellytykset asennetuista an-





mikäli alkutoimia aloitettaessa kattilaveden lämpötila on alle asetetun mi-
nimilämpötilan eikä mikään virhetila ole päällä, voidaan olettaa, että jär-
jestelmää käynnistetään pidemmän käyttökatkon jälkeen ja polttimessa ei 
ole enää palavaa tai hiilloksella olevaan polttoainetta. Tällä oletuksella 
polttimelle syötettävän polttoaineen määränä voidaan käyttää täyttä alku-
latausta. Polttoaineen määrä on riippuvainen käytettävän polttimen te-
hosta ja mallista. Aloitusmäärä tulee selvittää poltinvalmistajan määrityk-
sistä tai tekemällä silmämääräinen polttoaineen lataus käsikäyttöisesti. Kä-
sikäyttöisen polttoainelatauksen syöttöaika kannattaa ottaa talteen ja tal-




Kuva 28. Palamisprosessin alkutoimien vaiheet 
 
Mikäli polttoainetta ladataan polttimelle liikaa, voi varsinainen lataus tu-
kahduttaa alkavan paloprosessin, kun palava polttoaine työntyy pois polt-
timen paloalustalta. 
 
Seuraavaan vaiheeseen siirtymisen edellytykset ovat onnistunut polttoai-
neen lataus, kattilan veden lämpötila on alle asetetun maksimilämpötilan, 
kattilan kiertovesipumppu on käynnistynyt sekä ohjausjärjestelmässä ei 
ole kuittaamattomia toimintavirheitä. 
 
Alkutoimien aikana voi syntyä seuraavaan vaiheeseen siirtymistä estävä-
virhetila, mikäli polttoaineen syöttömoottoriin tulee käyntihäiriö tai kier-
tovesipumppu ei käynnisty. 
6.2.2 Sytyttäminen 
Sytyttämisvaiheen tarkoituksena on saada polttoaine syttymään turvalli-
sesti. Vaihe voidaan toistaa muutaman kerran, mikäli sytyttämisaika ei riitä 
polttoaineen syttymiseen siten että liekkivahti voisi luotettavasti tunnistaa 
palon alkaneen.  
 
Edellytyksenä sytyttämisen aloittamiseen on alkutoimien onnistunut läpi-





kerran, pidetään uusintakerroista kirjaa ja sytyttämistä on yritetty korkein-
taan kolme kertaa. 
 
 
Kuva 29. Palamisprosessin sytytyksen vaiheet  
Sytyttäminen aloitetaan tulipesän tuulettamisella syttyvistä palokaasuista 
käyttämällä paloilmapuhallinta hetken täydellä teholla. Tämä varmistaa 
ettei sytytyksen yhteydessä pääse tapahtumaan palokaasuräjähdystä kat-
tilan sisällä. Tuuletuksen jälkeen polttoaine voidaan sytyttää joko säh-
kösytyttimellä tai käsisytyttimellä. Sähkösytytin mahdollistaa sytyttämisen 
automatisoinnin ja se tulee toteuttaa sytyttimen valmistajan antamien oh-
jeiden mukaisesti. Täysautomaattiset järjestelmät vaativat liekinilmaisemi-
sen valvomaan onnistunutta syttymistä. 
 
Onnistuneen sytyttämisen seurauksena polttoaine syttyy ja alkaa pala-
maan sekä liekkivahti ilmaisee syttymisen onnistuneen. Paloilmapuhalti-
men käynnistäminen tehostaa palamista. Tämän jälkeen voidaan siirtyä al-
kupoltto vaiheeseen. 
 
Mikäli polttoaineen syttyminen epäonnistuu, voidaan sytyttämistä yrittää 
muutaman kerran aloittamalla vaihe alusta. Lisäksi palopäähän voidaan  
tarvittaessa syöttää vähän lisää polttoainetta. Mikäli uusintayrityksistä 
huolimatta polttoaine ei syty on sytytysvaihe pysäytettävä virhetilantee-
seen. 
6.2.3 Alkupoltto 
Kuvassa 30 kuvatun alkupolton tarkoituksena on varmistaa polttoaineen 
täydellinen syttyminen ja paloprosessin saattaminen vakiintuneeseen ti-
laan. Alkupolton kesto on riippuvainen käytetystä polttoaineesta ja sen 
kosteudesta. Kostea polttoaine palaa alhaisemmalla lämpötilalla ja siten 
hidastuttaa pääsemistä tilanteeseen missä polttoaineen jaksottainen 
syöttö ei häiritse palamista. 
 
Alkupolton aikana tarkkaillaan palokaasun lämpötilan nousemista, mikä 
osoittaa polttoaineen syttymisen edistymisen toivotulla tavalla. Kun palo-
kaasun lämpötila on tavoittanut kattila- ja poltinmallin valmistajan ilmoit-








Kuva 30. Palamisprosessin alkupolton vaiheet 
 
Mikäli polttoaineen syöttöjaksotukseen annetut alkuarvot eivät ole sopivia 
käytetylle polttoaineelle on syttymisessä odotettavissa ongelmia. Liian no-
pea polttoaineen syöttösykli siirtää palavaa polttoainetta pois palopäältä 
aiheuttaen lopulta palon sammumisen. Liian hidas polttoaineen syöttö-
sykli estää riittävän palomassan syntymisen tehokkaan palotapahtuman 
aikaansaamiseksi. Molemmissa tapauksissa palokaasun lämpötilan putoa-
minen ennakoi ongelmia polttoaineen syttymisessä ja viimeistään liekki-
vahdin ilmaistessa liekin sammuneen, täytyy prosessi pysäyttää ja asettaa 
alkupolton virhetilan osoittava ilmaisin. 
6.2.4 Peruspoltto 
Kuvan 31 mukaisessa peruspoltossa polttoainetta syötetään jatkuvasti pe-
rusjaksotuksella. Perusjaksotuksessa polttoainetta lisätään vähän kerral-
laan pieninä erinä, jotta saadaan aikaan jatkuva ja mahdollisimman teho-
kas polttoaineen palaminen. Jokaisella poltintyypillä on omat valmistajan 
ilmoittamat polttoainekohtaiset syöttöjaksotusajat kuten aiemmin esite-
tyssä kuvassa 24 on nähtävissä. 
 
 
Kuva 31. Palamisprosessin peruspolton vaiheet 
 
Peruspolttovaiheen edellytyksiä on liekkivahdin ilmaisema polttoaineen 
palaminen ja kattilaveden lämpötilan pysyminen alle asetetun maksimi-
lämmön sekä mitään virhetiloja ei ole asetettuna. Peruspolton hienosäätö 
tapahtuu muuttamalla syöttöjaksojen välistä aikaa. Mikäli väli on liian ly-
hyt, osa polttoaineesta ei ole vielä kerkeä palamaan ja putoaa polttimesta 
pois tuhkan mukana. Toisaalta mikäli syöttöväli on liian pitkä, jää lämmi-







Kattilaveden noustessa asetettuun maksimilämpöön siirrytään syöttöjak-
son jälkeen automaattisesti valmiustilaan. Kattilan valmistaja ilmoittaa 
kattilatyypille optimaalisen vesivaipan lämpötilan suurimman hyötysuh-
teen saavuttamiseksi.  
 
Virhetiloja voi syntyä polttoaineen syötössä olevan ongelman seurauk-
sena. Ongelman voi aiheuttaa polttoaineen loppuminen, polttoaineen hol-
vaantuminen siten että syöttöruuviin ei tule polttoainetta, syöttömekanis-
min mekaaninen ongelma tai syöttömoottorin rikkoontuminen. Kaikissa 
näissä tilanteissa palokaasujen lämpötila putoaa odottamattomasti ja on 
selvä indikaatio paloprosessin pysäyttämiseksi virhetilanteeseen, missä 
tarvitaan käyttäjän toimia. Erityisen vaarallinen tilanne syntyy, kun edellis-
ten ongelmien, virheellisten säätöjen tai paloilman syöttöongelmien seu-
rauksena polttoaine alkaa palamaan polttoaineen syöttöputkessa. Tätä ti-
lannetta kutsutaan takapaloksi. Mikä tilannetta ei huomata riittävän 
ajoissa, saattaa palo edetä polttoainevarastoon saakka ja aiheuttaa mer-
kittävää tuhoa. 
6.2.5 Valmiustila 
Valmiustilan tarkoituksena on pitää yllä alkuhiillosta, jotta peruspolton 
käynnistäminen olisi mahdollista ilman uudelleen sytyttämistä. Tilan toi-
minnot ovat nähtävissä kuvassa 32. 
 
Valmiustilaan siirrytään, kun kattilan vesitilan lämpötila on noussut asetet-
tuun ylälämpötilaan. Valmiustilassa polttoainetta syötetään jaksotetusti 
vain sen verran että syttymisvaihe voitaan käynnistää palopäässä olevan 
hiilloksen avulla. Valmiustilaa pidetään yllä syöttämällä aika ajoin polttoai-
netta palopäähän. Polttoaineen syötön jaksotuksen taukoaika on monin-
kertainen verrattuna peruspolttovaiheeseen. Esimerkkejä eri polttoainei-




Kuva 32. Palamisprosessin valmiustilan vaiheet 
 
Paluu peruspolttoon tapahtuu, kun kattilaveden lämpötila on laskenut alle 
kattilavalmistajan suositteleman alalämpötilan eikä valmiustilan aikana ole 







Valmiustilan jaksotuksen onnistunut säätäminen on erittäin tärkeä varma-
toimisen lämmitysprosessin aikaan saamiseksi. Liian lyhyellä jaksotuksella 
toimiva valmiustila kuluttaa tarpeettomasti polttoainetta ja nostaa riskiä 
kattilan veden ylilämpenemiseen. Liian pitkä jaksotusväli voi aiheuttaa hiil-
loksen tukahtumisen ja palopään täyttymisen palamattomalla polttoai-




Sammutuksen tarkoituksena on varmistaa turvallinen paloprosessin py-
säyttäminen. Pysäyttäminen tehdään kuvan 33 mukaisesti, joko suunnitel-
lusti tai prosessin aikana tapahtuneen virhetilan seurauksena.  
 
Sammutus on periaatteeltaan hyvin yksinkertainen. Polttoaineen syöttö ja 
paloilman puhaltaminen lopetetaan, jolloin palo pysähtyy itsestään. Polt-
toainesäilöitä ei kuitenkaan saa avata ennen palopään jäähtymistä takapa-
loriskin vuoksi. Lisätoimena ja sammumisen varmistamiseksi voidaan 
tehdä polttoaineen takaisinveto ja siten luoda yhtenäiseen polttoainemas-
saan palamista estävä katkos. Tätä toimenpidettä ei kuitenkaan saa tehdä 
ilman että sitä edeltää normaali polttoaineen syöttösykli, sillä hiilloksen 
vetäminen syöttöputkeen käynnistää takapalon. 
 
 
Kuva 33. Palamisprosessin pysäyttämisen vaiheet 
 
6.2.7 Säätöpoltto 
Säätöpoltto on automaation mahdollistama toiminto, jossa tavoitteena on 
säätää paloprosessin tehoa tarpeen mukaiseksi. Sen sijaan että poltinta 
ajetaan 100 % teholla säädetään polttoaineen syötön taukojaksoa ja pa-
loilman puhallinta siten että poltin saadaan toimimaan osateholla. Kuvan 
34 mukaiseen säätöpolttoon voidaan siirtyä ainoastaan peruspolttovai-
heen kautta. 
 
Toiminnaltaan säätöpoltto on vastaava kuin peruspoltto. Erona on, että 





man määrää, joiden arvoja säädetään jatkuvasti prosessin aikana. Tavoit-
teena on säilyttää tasapainotilan käytetyn lämpöenergian ja tuotettavan 
energian välillä. Osoituksena onnistuneesta säädöstä kattilaveden lämpö-
tila säilyy lähellä asetettua tavoitelämpötilaa ja palaminen tapahtuu täy-
dellisesti sekä puhtaasti. 
  
 
Kuva 34. Palamisprosessin säätöpolton vaiheet 
 
Puhtaan palon aikaan saamiseksi automatisoidut järjestelmät tarkkailevan 
palokaasujen määrää hyödyntämällä lambda-anturin kykyä tunnistaa jään-
nöshapen määrää. Mikäli ilmaa ei ole riittävästi, jää osa palokaasuista pa-
lamatta ja ilmaan pääsee haitallisia yhdisteitä sekä laitteiston lämmönsiir-
topinnat nokeutuvat huonontaen hyötysuhdetta. Toisaalta mikäli paloil-
maa tulee liikaa, tuotettu lämpö poistuu palokaasujen kanssa.  
6.3 Turvallisuus 
Kiinteätä polttoainetta käytettäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota pa-
loturvallisuuteen. Kuten edellä on esitetty suurin osa virhe tai vaaratilan-
teista on seurausta viallisesta tai väärin säädetystä laitteistosta. Ennen sy-
tytysvaihetta palotilan tuuletuksen jääminen pois aiheuttaa tulipesässä 
palokaasujen räjähdysriskin. Polttoaineen syöttölaitteiston väärät asetuk-
set tai vikaantuminen saattaa johtaa palamisen siirtymisen syöttöputkeen 
ja pahimmassa tapauksessa palamisen laajenemiseen polttoainevaras-
toon. Paloilmapuhaltimen vikaantuessa palokaasut voivat kulkeutua katti-
lahuoneeseen ja aiheuttaa häkämyrkytysvaaran. Valmiustilassa liian suuri 
polttoaineen syöttömäärä hiilloksen ylläpitämiseksi voi nostaa kattilan ve-
den lämpötilan yli sallitun lämpötilan. 
7 YHTEENVETO 
Hybridienergiamuodot ovat tulleen entistä merkityksellisimmiksi vaihto-
ehdoiksi nykyisten kansainvälisten ja kansallisten ilmastostrategioiden 
asettaessa vaatimuksia uusiutuvien sekä kestävän kehityksen mahdollista-
vien energiamuotojen hyödyntämiseksi. Suomessa näiden tavoitteiden 





vesivoima ja lämpöpumput eri muodoissaan. Kaikki nämä ovat uusiutuvia 
energiamuotoja ja tämän lisäksi Suomessa ne katsotaan lähienergiaksi. 
Näiden hyödyntäminen mahdollistaa energiantuotannosta syntyvän hiili-
jalanjäljen merkittävää pienentämistä.  
 
Energiantuotannon hiilijalanjäljen pienentämisen lisäksi Suomen ilmas-
tostrategian tavoitteena on kotimaisten uusiutuvien energiamuotojen jat-
kuva lisääntyvä käyttö. Puun hyödyntäminen on yhtenä painopistealu-
eena. Tilastokeskuksen energiatilastoinnin mukaan 2000-luvun alkupuo-
lella puun hyödyntäminen ovat pysynyt lähes ennallaan, joten ainakaan 
toistaiseksi ilmastostrategia ei ole saanut aikaan suuria muutoksia tämän 
suhteen. 
 
Energian kulutuksessa asukasta kohti olemme Euroopan kärkimaita. Tämä 
selittynee muun muassa pohjoisesta sijaintimme kylmästä ilmanalasta, pit-
kistä etäisyyksistä, korkeasta elintasosta sekä paljon energiaa kuluttavasta 
teollisuudesta. EU:n jäsenenä Suomi on sitoutunut vähentämään energia-
päästöjä ja suosimaan uusiutuvan energian hyödyntämistä. Energiapoli-
tiikka ja ilmastopolitiikka ovat hyvin läheisesti kiinni toisissaan. Suomen il-
mastostrategiassa tavoitellaan vuoteen 2030 mennessä energian kulutuk-
sessa 38 % osuutta uusiutuville energianlähteille. Nämä poliittiset tavoit-
teet ovat hyvässä vauhdissa, sillä vuonna 2018 uusiutuvan energian osuus 
oli jo 37 % kokonaistuotannosta. 
 
Lähienergian määrän lisääminen on erittäin tärkeätä Suomelle kansanta-
loudellisesti. Vuosittain käytetystä energiasta vain 41 % tuotetaan kotimai-
silla energianlähteillä. Lähienergian lisääntyvä hyödyntäminen kasvattaa 
Suomen energiaomavarisuutta ja vähentää fossiilisten tuontienergiamuo-
tojen käyttöä. Uusiutuvan energian käyttäminen ympärivuotisessa käy-
tössä tukeutuen vain yhteen energiamuotoon on osoittautunut haasteel-
liseksi vaihtoehdoksi erityisesti pienten lämmöntuotantoyksiköiden ener-
gianlähteenä. Pienissä kaukolämpöjärjestelmissä hybridienergiaratkaisut 
korvaavat fossiilisilla polttoaineilla tuotettua lämpöä. 
 
Puuaineksen käyttämistä rakennusten lämmittämiseksi on menneinä vuo-
sina pyritty vähentämään terveydellisiin syihin vedoten. 1960-luvulla kau-
punkialueilla vähennettiin merkittävästi puulämmitystä ja siirryttiin käyt-
tämään öljylämmitystä sekä kaukolämpöä. Tämän johdosta kaupunkien il-
manlaatu on parantunut. Nyt puun käyttö lämmityksessä on jälleen kasva-
nut, kuten kansallisessa ilmastosuunnitelmassa on tavoiteltu. Tämä on 
tuonut mukanaan 1960-luvulla olleita ongelmia ilman laadun suhteen, 
koska puun puhdaspoltto ei ole yksinkertaista. Puutteellisesti toteutetut 
puulämmitysratkaisut sekä käyttäjien heikko ymmärrys siitä, kuinka puuta 
voidaan polttaa puhtaasti, vaativat jatkuvaa tiedon päivittämistä tietoisuu-
den lisäämiseksi. 
 
Vaikka puun polttaminen on energiamuotona tavoiteltu, sillä on merkittä-





seurauksena ulkoilmaan muodostuvat pienhiukkaset ovat ihmiselle ter-
veysriski. Helsingissä tehtyjen ilmakehämittausten mukaan talviaikaan lä-
hes 40 % ilmassa olevista pienhiukkasista on peräisin puun pienpoltosta. 
Puun polttamisen seurauksena syntyvästä lentotuhkasta on suurin osa alle 
2,5 µm kokoisia pienhiukkasia ja näistäkin valtaosa on alle 1,0 µm kokoisia 
kertymähiukkasia. Tämä kokoluokan hiukkasten erottelu palokaasuista on-
nistuu parhaiten kuitu- tai sähkösuodattimilla. 
 
Tapa miten puuta käytetään nykytavoin polttoaineena, aiheuttaa Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa huomattavia määriä hai-
tallisia päästöjä, joista ehkä merkittävin on yli 80 % osuus kaikista soluille 
myrkyllisten ja syöpävaarallisten PAH-yhdisteiden päästöistä. Yksi yhtei-
nen syy näihin päästöihin puulämmitysratkaisuissa on vajavainen tai vir-
heellinen palamisprosessin hallinta.  
 
Kiinteän polttoaineen hallittu paloprosessi on periaatteessa hyvin yksin-
kertainen ja puhtaan palotapahtuman aikaansaaminen yksinkertaisilla mit-
taus ja ohjausjärjestelmillä on mahdollista. Täydellistä automatisointia ta-
voiteltaessa prosessista tulee hieman monimutkaisempi, kun kaikki mah-
dollisen virhetilanteet tulee ottaa huomioon.  
 
Polttoprosessin optimointia voidaan tarkastella useammasta eri näkökul-
masta. Optimointia voidaan lähestyä taloudellisen, ekologisen, päästöttö-
män tai ylläpidettävyyden näkökulmasta. Näitä neljää näkökulmaa voi olla 
vaikea saada sopimaan samaan optimointiin tasapainoisesti, joten näkö-
kulmien välillä joudutaan tasapainoilemaan ja ristiriitatilanteissa valitse-
maan sen mukaan mitä eniten painotetaan. Joka tapauksessa parhaim-
paan lopputulemaan päästään mallintamalla järjestelmän toiminta riittä-
vän tarkasti ja toteuttamalla mallinnuksen mukainen optimointi osaksi lait-
teiston ohjausjärjestelmää. 
 
Esitetyn ohjausjärjestelmän käytännön toiminnallisuus ja mallinnukseen 
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